AKTUALIZACE FIRMWARE GOODWE
PRES BLUETOOTH MODUL

GOODWeE

Zékladni Stav Smart Energy Innovator
= Mame zapnuty stfidac LJ
= Mame aktivni alespon 1 vstup (string s FVE nebo nabitou baterii)

o Pomoci nastavce odpojime Wi-Fi modul od stfidace

Strida¢ GoodWe - WiFi modul

Nastavec
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AKTUALIZACE FIRMWARE GOODWE
PRES BLUETOOTH MODUL

e PFipojime bluetooth modul z baleni stfidace

Strida¢ GoodWe - Bluetooth modul

o Na mobilnim telefonu vypneme WiFi + zapneme Bluetooth + zapneme mobilni data

o Na mobilnim zafizeni spustime aplikaci ,PV Master"

A
fvrerey
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e Klikneme na pripojit a vybereme moznost ,Ménic Bluetooth”

Aplikace PV Master

O3 % w59%

Pripojit zafizeni

Ménic s Wi-Fi

Ménic Bluetooth
R

Zrusit
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° Potvrdime upozornéni
Aplikace PV Master

Upozornéni

Aplikace automaticky vyhleda okolni
meénice s rozhranim Bluetooth

Zamitnout Vim o tom
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0 Stfidac¢ nasledné vyhleda dostupny modul a pFipojime se

Aplikace PV Master

919 M O3 E59%
& Seznam zafizeni  Cestina v
Slusné tipy:

Aplikace pro ukladani energie a pfipojeni k siti jsou
integrovéany do jedné a nejnovéjsi verze aplikace
integrovala funkce zafizeni pro ukladani energie, PV
Master zastavi (drzbu, omlouvame se za nepfijemnosti!
Vitejte v SolarGo

Narazill jste na pr

probiem PV Mast

A

~&  Vyhledavani zarizeni, Cekejte prosim

B SOL-BLE228W5272

N
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° Nyni se nachazime v zaloZce ,PFehled” s daty z fotovoltaické elektrarny

Aplikace PV Master

9:19 M O34 859%
€& 9010KETU228W5272
Postaveni:Rezim cekani Jednotka kW

13
- -

=
0% -
[i‘ 0,00
Bezpetnostni g Provoznirezim &
kod Obecny rezim
CZ-A1
Model baterie  ® Stav BMS ]
Chyba komunikace 2
Stav méfice @ Zalozni zdroj &2
Netestovano Na
Omezeni Nevvvazenv

Parametry Nastaveni
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° Ve spodni listé vybereme zalozku ,Nastaveni” a zvolime ,Upgrade firmwaru”

Aplikace PV Master

9:19 = © 3% @59%
Nastaveni

@ Zakladni nastaveni

o} Pokrocilé nastaveni

09 Rizeni zatéze

(1 Zprava diagnostiky

@ kontaktni udaje

[*d Zkouska instalace méfice

() Informace o verzi

>

Upgrade firmwaru

@ B

Parametry
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m U ,Upgrade DSP" zvolime ,vylepsSit”

Aplikace PV Master

919 ™ o3 & 59%
Aktualizujte
{  Aktualizace firmwaru,, = *

Upgrade DSP

soutasnd verze Vo

Verze k aktualizaci V10,0

Upgrade ARM

soutasna verze Va3

Verze k aktualizaci V26,0

vylepsit
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m Potvrdime upozornéni a nasledné probéhne upgrade firmware

Aplikace PV Master

Pripomenuti

Opravdu upgradujete? Probiha aktualizace...
Bihern procesu upgradu je rakizdno

provworzoval stiidat, aby bylo zajisténe |

narmidlni napajeni stiidade

Zrusit Potvrdit

ACETEX s.r.o. Rybnd 716/24,1C0 099 04 671 770110011 www.acetex.cz



https://acetex.cz

AKTUALIZACE FIRMWARE GOODWE
PRES BLUETOOTH MODUL

Potvrdime hlasku ,Upgrade byl GspéSny” a vidime, Ze je firmware u ,Upgrade DSP”
aktualizovany

Aplikace PV Master

© 3 % &58% 9:30 ©3 5 asex
. Aktualizujte
{  Aktualizace firmwaru,,, - *
Upgrade DSP
soucasna verze V10 JiE nejnovéjsi verze
Upgrade ARM
soutasnd verze V23
Verze k aktualizaci V26.0

Upgrade byl tispéény

Aktualizace bude dokonéena za S a2 .

10 minut a zafizeni se restartuje ,
Po restartu zatizeni se vrafte na

domovskou strénku.

Potvrdit
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Pozn.:
Soubory se aktualizuji postupné a vzdy se mezi aktualizacemi stfidac restartuje
a je tedy potreba se znovu pfipojit k Bluetooth modulu stridace.

Zopakujeme si bod 4 az 8 a po pfipojeni k Bluetooth modulu v aplikaci ,,PV Master” v
zalozce ,Nastaveni” zvolime znovu ,Upgrade firmwaru"”

Aplikace PV Master

919 B R N EL
Nastaveni

(63 Zékladni nastaveni

Pokrocilé nastaveni

49 Rizeni zatéze ON

(72 Zpréva diagnostiky

@ kontaktni idaje

[*4 Zkouska instalace méfice

Informace o verzi

=)
©

=4

Upgrade firmwaru
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@ U ,Upgrade ARM" zvolime ,vylepSit”

Aplikace PV Master

930 B O35 &s8%
< Aktualizace firmwarujsoarzute
Upgrade DSP

soutasnd verze V10 JE& nejnovaii verze
Upgrade ARM

soutasnd verze

Verze k aktualizaci V26.0
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G Potvrdime upozornéni a nasledné probéhne upgrade firmware

Aplikace PV Master

Pripomenuti

Opravdu upgradujete? Probiha aktualizace...
Bihern procesu upgradu je rakizdno

provworzoval stiidat, aby bylo zajisténe |

narmidlni napajeni stiidade

Zrusit Potvrdit
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Potvrdime hlasku ,Upgrade byl GspéSny” a vidime, Ze je firmware u ,Upgrade ARM"
aktualizovany

Aplikace PV Master

© 3% ass% 946 M M © 3% ase%
< Aktualizace firmwaru/s o2 12uite
Upgrade DSP
soucasna verze V10 JiZ nejnoveéjsi verze
Upgrade ARM
soudasna verze V26 JiZ nejnovéjsi verze

Upgrade byl tispéény

Aktualizace bude dokonéena za S az
10 minut a zafizeni se restartuje ,
Po restartu zatizeni se vrafte na
domovskou stranku,

Potvrdit
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G Odpojime bluetooth modul a pripojime zpét modul WiFi

Stfida¢ GoodWe - vymeéna modulu

@ Po nékolika minutach zkontrolujeme, zda je stfidac online v aplikaci SEMS

PY

HOTOVO
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